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Upozornìní :

Płed zahÆjením stavebních prací je nutno vytýŁit ve�kerØ in�enýrskØ sítì !

ZakreslenØ trasy podzemních sítí jsou pouze orientaŁní !!!

Płi provÆdìní zemních prací je tłeba dodr�ovat płíslu�nØ ¨SN, respektovat

ochrannÆ pÆsma załízení dle zÆkonø Ł. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb.

a vyjÆdłení sprÆvcø in�enýrských sítí.
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Obec HnÆtnice, HnÆtnice Łp. 87, 561 01 HnÆtnice

k.œ. HnÆtnice 08 1176

Odvedení a likvidace spla�kových

odpadních vod v obci HnÆtnice

Ing. M. PopelÆłovÆ
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Souładnicový systØm:   S-JTSK

POZN`MKA :

Vý�kový systØm:   BpV

ZÆkresy podzemních vedení sítí O2 Telefonica, RWE a ¨EZ Distribuce byly získÆny

na zÆkladì uzavłenØ smlouvy o výpøjŁce dat  v digitÆlní formì płímo

od sprÆvcø jednotlivých załízení.

Zamìłení zÆjmovØho œzemí stavby bylo získÆno výłezem z œŁelovØ mapy

prostorovØ situace v k.œ. HnÆtnice, Lan�perk a �ampach. 

Domìłení zÆjmovØho œzemí bylo provedeno v lednu 2011 geodetickou kancelÆłí

GMD spol. s r.o. Ústí nad Orlicí.

LEGENDA :LEGENDA :

 uliŁní vpus�

 studna

 pevný bod stÆtní nivelaŁní sítì

 sloup el./sdìl. vedení

(objekty)

 �achta kanalizaŁní obecnì

 neplodnÆ pøda

 zahrada

 sever

 dopravní znaŁení

 płíhradový sloup

 ornÆ pøda

 vý�ka vodorovnØ roviny 

 louka, trvalý travnatý porost

 vełejnØ osvìtlení

 �achta nerozli�enÆ

 stłed płedmìtu malØho rozsahu

 park

19

 bo�í muka

 vodovodní �oupì

 strom nerozli�ený

 trafostanice

 mohyla

 hydrant nadzemní

 trigonometrický bod

 mezník

 lesní pøda bez rozli�ení druhu porostu

 Łíslo popisnØ

LEGENDA :

CSDCSD

LEGENDA :

6.1622

6.2422

6.2622

6.2722

6.3322

6.3422

6.3522

6.7022

6.7025

6.5222

6.6022

6.6025

6.6122

6.6125

6.6222

6.2225

6.5922

2.2521

(vzorovÆní linií dle ¨SN 013411)

vo

 navrhovanÆ vodovodní płípojka

 navrhovanÆ elektr. NN płípojka, datovÆ płípojka

 hranice ochrannØho pÆsma I. stupnì vodního zdroje

 navrhovanØ objekty kanalizace

 stÆv. vodovodní płípojky

 stÆv. plynovodní płípojky

 stÆv. kanalizace jednotnÆ

 stÆv. NTL plynovod 

 stÆv. STL plynovod 

 stÆv. vodovod pit. vody

 stÆv. VTL plynovod 

 stÆv. kanalizace de��ovÆ

 stÆv. kanalizace spla�kovÆ

 stÆv. venk. sil. NN vedení podz.

 stÆv. venk. sil. NN vedení nadz.

 stÆv. venk. sil. VN vedení podz.

 stÆv. venk. sil. VN vedení nadz.

 stÆv. venk. sil. VVN vedení nadz.

 stÆv. venk. sil. VVN vedení podz.

 stÆv. sdìl. spoj. vedení podz.

 stÆv. sdìl. spoj. vedení nadz.

 stÆv. prim. rozvod TV podz.

 stÆv. venk. sil. NN vedení veł. osvìtlení podz.

 stÆv. kan. płípojky a napojení ul. vpustí

 navrhovanÆ spla�kovÆ kanalizace

 hranice ochrannØho pÆsma vełejnØ kanalizace
 dle zÆkona Ł. 274/2001 Sb.

 sdìlovací kabely bez provozu

 navrhovanØ výtlaŁnØ łady

 hranice ochrannØho pÆsma II. stupnì vodního zdroje

 hranice ochrannØho pÆsma ¨D

oznaŁení parcelního Łísla lesního pozemku do 50 m

od navrhovanØ kanalizace

hranice pÆsma 50 m od kanalizace k płíp. lesním pozemkøm

dle zÆkona Ł. 289/1995 Sb.

 

oznaŁení parcelního Łísla pozemku dotŁenØho stavbou

oznaŁení parcelního Łísla pozemku dotŁenØho stavbou

nebo ochranným pÆsmem (fyzickØ a prÆvnickØ osoby)

LEGENDA - VLASTNICKÉ VZTAHY K POZEMKÙM :

oznaŁení pozemkø urŁených k zÆstavbì podle

œzemního plÆnu obce HnÆtnice

oznaŁení parcelního Łísla pozemku dotŁenØho stavbou

nebo ochranným pÆsmem (SprÆva a œdr�ba silnic PK)

hranice parcel zjednodu�enØ evidence

nebo ochranným pÆsmem (pozemek v majetku Obce HnÆtnice)

trasa płíjezdu ke stavbì kanalizace
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PROSTOROVÉ USPOØ`D`N˝ IN�ENÝRSKÝCH S˝T˝ DLE ¨SN 73 6005 ! ! !

�˝ØKA OCHRANNÉHO P`SMA KANALIZA¨N˝CH STOK SLOU�˝C˝ K ZAJI�TÌN˝ JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI

(RESP. VÌCNÉHO BØEMENE K POZEMKU ZA Ú¨ELEM PØ˝PRAVY, VÝSTAVBY, PROVOZU A ÚDR�BY)

JE 1,5 M NA KA�DOU STRANU OD VNÌJ�˝HO L˝CE STÌNY POTRUB˝.

POD UPRAVENÝM POVRCHEM, SE �˝ØKA OCHRANNÉHO P`SMA ZVY�UJE O 1,0 M.

�˝ØKA STANOVENA DLE PAR. 23 Z`KONA ¨. 274/2001 SB. O VODOVODECH A KANALIZAC˝CH.

PROV`DÌT RU¨NÌ KOPANÉ SONDY PRO OVÌØEN˝ JEJICH VÝ�KOVÉHO A SMÌROVÉHO PRÙBÌHU.

UPOZORNÌN˝ :

VSTUPN˝ KANALIZA¨N˝ �ACHTY PREFABRIKOVANÉ V¨. DNOVÝCH D˝LÙ

V KONUSECH A SKRU�˝CH OCELOV` STUPADLA S PE POVLAKEM "KASI".

KANALIZA¨N˝ POTRUB˝ ZE �EBROVANÉHO PP - SN 10 - DLE EN 16 961

KANALIZA¨N˝ POTRUB˝ ZE �EBROVANÉHO PP - SN 10 - DLE DIN 16 961

D335/DN300 MM, TL. STÌNY MIN. 3,7 MM, STAV. DÉLKA 6 M. �EBROVAN` KONSTRUKCE

D450/DN400 MM, TL. STÌNY 4,3 MM, STAV. DÉLKA 6 M. �EBROVAN` KONSTRUKCE

POTRUB˝ VÝTLA¨NÝCH ØADÙ Z PE 100 RC SDR 11 90 / 8,2 MM DN 74 PN 16

- DOD`VKA V KOTOU¨˝CH 100 M. BARVA HNÌD` PRO KANALIZACE.

DLE DIN EN 13244 SE ZVÝ�ENOU ODOLNOST˝ POVRCHU, STAV. DÉLKA

MATERI`L STOK A VÝTLA¨NÝCH ØADÙ :

KANALIZA¨N˝ POTRUB˝ ZE �EBROVANÉHO PP - SN 10 - DLE EN 16 961

D280/DN250 MM, TL. STÌNY MIN. 3,4 MM, STAV. DÉLKA 6 M. �EBROVAN` KONSTRUKCE

U KANALIZA¨N˝CH STOK S DN>200 MM, JEJICH� DNO JE ULO�ENO V HLOUBCE VÌT�˝ NE� 2,5 M

DLE ¨SN EN 1917 Q.1, TL. STÌNY 120 MM, VSTUPN˝ OTVOR � 600 MM.

PØI KØ˝�EN˝ NAVRHOVANÉ KANALIZACE S OSTATN˝MI PODZEMN˝MI IN�ENÝRSKÝMI S˝TÌMI JE V�DY NUTNÉ

V TRAS`CH KANALIZA¨N˝CH STOK BUDOU VYSAZENY ODBO¨KY

ZE �EBROVANÉHO PP 45° DN400/DN200 S PRODLOU�ENÝM ODBO¨EN˝M MIN. 1,5 M,

KOLENO DN200/45° A Z`SLEPKA DN200, RESP. ODBO¨KY 45° DN300/DN200 

S PRODLOU�ENÝM ODBO¨EN˝M MIN. 1,5 M, KOLENO DN200/45° A Z`SLEPKA DN200

NEBO ODBO¨KY 45° DN 250/DN 150 S PRODLOU�ENÝM ODBO¨EN˝M MIN 1,5 M, 

KOLENO DN150/45° A Z`SLEPKA DN 150. PØESN` M˝STA NAPOJEN˝

KANALIZA¨N˝CH PØ˝POJEK BUDOU UR¨ENA PODLE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTAC˝

NA JEDNOTLIVÉ DOMOVN˝ PØ˝POJKY. PO¨ET JE SPECIFIKOV`N VE VÝKAZU VÝMÌR.

BEZ ODVÌTR`N˝.

LITINOVÉ POKLOPY KRUHOVÉ � 600 MM D 400 (40 t), B 125 (12,5 t)

(PLNÉ �EBRO V ØEZU STÌNY) S MASIVN˝M DVOJITÝM PROFILOVANÝM TÌSNÌN˝M.

(PLNÉ �EBRO V ØEZU STÌNY) S MASIVN˝M DVOJITÝM PROFILOVANÝM TÌSNÌN˝M.

(PLNÉ �EBRO V ØEZU STÌNY) S MASIVN˝M DVOJITÝM PROFILOVANÝM TÌSNÌN˝M.
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Płipojení Ł. 2 k distribuŁní

soustavì NN SP 100 

ze sloupu nadz. vedení

Płipojení Ł. 4 k distribuŁní

soustavì NN SP 100 

ze sloupu nadz. vedení

Płipojení Ł. 1 k distrib. soustavì NN

SP 100 napojení ze sloupu

nadzemního vedení

Płipojení Ł. 3 k distribuŁní

soustavì NN SP 100 

ze sloupu nadz. vedení

Płipojení Ł. 5 k distribuŁní

soustavì NN SP 100 

ze sloupu nadz. vedení

Płipojení Ł. 6 k distribuŁní

soustavì NN SP 100 

ze sloupu nadz. vedení

RM6 pro ¨J-VI ve zdìnØm pilíłku

silovØ rozvody

pro napÆjení Łerpadel, tak 

i regulaci chodu Łerpadel

a płenos dat radiomodemem

pro ¨J-VI

RE6 ve zdìnØm pilíłku

mìłení pro ¨J VI

RM5 pro ¨J V ve zdìnØm pilíłku

silovØ rozvody

pro napÆjení Łerpadel, tak 

i regulaci chodu Łerpadel

a płenos dat radiomodemem

pro ¨J-V

RE5 ve zdìnØm pilíłku

mìłení pro ¨J V

RM2 pro ¨J II ve zdìnØm pilíłku

silovØ rozvody

pro napÆjení Łerpadel, tak 

i regulaci chodu Łerpadel

a płenos dat radiomodemem

pro ¨J-II

RE2 ve zdìnØm pilíłku

mìłení pro ¨J II

RM3 pro ¨J-III ve zdìnØm pilíłku

silovØ rozvody

pro napÆjení Łerpadel, tak 

i regulaci chodu Łerpadel

a płenos dat radiomodemem

pro ¨J-III

RM7 pro ¨J-VII ve zdìnØm pilíłku

silovØ rozvody

pro napÆjení Łerpadel, tak 

i regulaci chodu Łerpadel

a płenos dat kabelem

do ¨OV

RE1 ve zdìnØm pilíłku 

v oplocení, mìłení

pro ¨S I

RE3 ve zdìnØm pilíłku

mìłení pro ¨J III

Płipojení Ł. 7 k distribuŁní

soustavì NN SP 100 

ze sloupu nadz. vedení

RM1 pro ¨S I

uvnitł objektu

silovØ rozvody

pro napÆjení Łerpadel, tak 

i regulaci chodu Łerpadel

a płenos dat radiomodemem 

a kabelem pro ¨S I

RM9 pro ¨OV ve zdìnØm pilíłku

silovØ rozvody

pro napÆjení Łerpadel, tak 

i regulaci chodu Łerpadel

a płenos dat radiomodemem

a kabelem pro ¨OV, ¨J VIII a ¨J VII

RE7 ve zdìnØm pilíłku

mìłení pro ¨J VII, ¨JVIII a ¨OV

RM8 pro ¨J-VIII ve zdìnØm pilíłku

silovØ rozvody

pro napÆjení Łerpadel, tak 

i regulaci chodu Łerpadel

a płenos dat kabelem

do ¨OV

RM4 pro ¨J-IV ve zdìnØm pilíłku

silovØ rozvody

pro napÆjení Łerpadel, tak 

i regulaci chodu Łerpadel

a płenos dat radiomodemem

pro ¨J-IV

RE4 ve zdìnØm pilíłku

mìłení pro ¨J IV
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SO-06 SPL. STOKA SE

�EBR. PP D335/DN300-dl. 520 m

SO-06 SPL. VÝTL. ØAD EV-1

PE100 SDR11 DN74 PN16-dl. 5 m

SO-03 SPL. VÝTL. ØAD BV-1

PE100 SDR11 DN74 PN16-dl. 3 m

SO-03 SPL. STOKA SB-5

�EBR. PP D280/DN250-dl. 14 m

SO-02 SPL. STOKA SA-3

�EBR. PP D280/DN250-dl. 10 m

SO-04 SPL. STOKA SC-2

�EBR. PP D280/DN250-dl. 56 m

SO-07 SPL. STOKA SF-4

�EBR. PP D280/DN250-dl. 7 m

SO-07 SPL. STOKA SF-2

�EBR. PP D280/DN250-dl. 13 m

SO-05 SPL. VÝTL. ØAD DV-1

PE100 SDR11 DN74 PN16-dl. 12 m

SO-04 SPL. STOKA SB-12

�EBR. P
P D

280/D
N250-dl. 1

40 m

SO-06 SPL. STOKA SE-2

�EBR. PP D280/DN250-dl. 43 m
SO-06 SPL. STOKA SE-1

�EBR. PP D280/DN250-dl. 32 m

SO-02 SPL. STOKA SA-1

�EBR. PP D280/DN250-dl. 11 m
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N
250-d

l. 
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SO-06 SPL. STOKA SE

�EBR. PP D335/DN300-dl. 520 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm

dl. 3,5 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm

dl. 3,5 m

CHR`N. OCEL

 530/8 mm

dl. 3,5 m

CHR`N. OCEL

 530/8 mm dl. 3,5 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm 

dl. 3,5 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm 

dl. 3,5 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm 

dl. 3,5 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm 

dl. 5,5 m

CHR. OCEL 

426/8 mm 

dl. 3,5 m
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CHR. OCEL 

426/8 mm 

dl. 4,5 m

CHR. OCEL 

426/8 mm 

dl. 2,5 m

CHR. OCEL 

426/8 mm 

dl. 3 m

CHR. OCEL 

426/8 mm 

dl. 3,5 m

SO-07 SPL. STOKA SF-3

�EBR. PP D280/DN250-dl. 8 m

CHR. OCEL 

426/8 mm 

dl. 3,5 m

¨J VII

¨J II

¨J III

¨J IV

¨J V¨J VI

SO-03 SPL. STOKA SB-14

�EBR. PP D335/DN300-dl. 3 m

CHR`N. OCEL

 426/8 a 133/3,5 mm

dl. 2x10 m

koncovÆ jÆma

protlaku

start. jÆma

protlaku

CHR`N. OCEL

 530/8 mm dl. 4,5 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm

dl. 12,5 m

koncovÆ jÆma

protlaku

start. jÆma

protlaku

CHR`N. OCEL

 530/8 mm 

dl. 13+3,5 m

koncovÆ jÆma

protlaku

start. jÆma

protlaku

CHR`N. OCEL

 426/8 mm 

dl. 8 m

start. jÆma

protlaku

konc. jÆma

protlaku
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CHR`N. OCEL

 530/8 mm 

dl. 20 m

konc. jÆma

protlaku

SO-06 SPL. STOKA SE-4

�EBR. PP D280/DN250-dl. 9 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm 

dl. 6 m

konc. jÆma protlaku

start. jÆma

protlaku
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pro 800 EO

Q(d) = 118,2 m3/den, BSK(5) = 47,28 kg/den

s płedłazenou Łerpací jímkou

CHR`N. OCEL

 2x133/3,5 mm

dl. 2x10 m

CHR`N. OCEL

2x133/3,5 mm, 1x426/8 mm

dl. 2x7 m

SO-09 SPL. VÝTL. ØAD HV-1

PE100 SDR11 DN74 

PN16-dl. 29 m

start. jÆma

protlaku

havar. obtok ¨OV

SO-12-03 - BETONOVÝ 

VYÚSTN˝ OBJEKT

SO-02 SPL. STOKA SA-5-1

�EBR. PP D280/DN250-dl. 63 m

SO
-0

8 
SP

L
. S

T
O

K
A

 S
G

-2

�
E

B
R

.
 
P

P
 
D

3
3
5
/
D

N
3
0
0
-
d
l
.
 
2
2
1
 
m

koncovÆ jÆma

protlaku

SO-04 SPL. STOKA SC

�E
B

R
. P

P
 D

3
3
5
/D

N
3
0
0
-d

l. 4
4
0
 m

SO
-0

5 
SP

L.
 S

TO
K

A
 S

D
-1

�
E

B
R

.
 
P
P
 
D

2
8
0
/
D

N
2
5
0
-
d
l
.
 
9
8
 
m

SO-07 SPL. STOKA SF

�EBR. PP D335/DN300-dl. 602 m
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CHR`N. OCEL

 530/8 mm 

dl. 4,5 m

CHR`N. OCEL

 530/8 mm 

dl. 3,5 m

CHR`N. OCEL

 530/8 mm 

dl. 4,5 m

CHR`N. OCEL

 530/8 mm 

dl. 3,5 m

SO-03 SPL. STOKA SB-8

�EBR. PP D280/DN250-dl. 13 m

SO-03 SPL. STOKA SB-10-1

�EBR. PP D280/DN250-dl. 26 m
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133/3,5 mm 

dl. 3,5 m

SO-05 SPL. STOKA SD-2-1

�EBR. PP D280/DN250-dl. 59 m

SO-06 SPL. STOKA SE-3

�EBR. PP D280/DN250-dl. 149 m

SO-05 SPL. STOKA SD-2

�EBR. PP D280/DN250-dl. 116 m

SO-09 SPL. STOKA SH

�EBR. PP D280/DN250

dl. 71 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm

dl. 3,5 m

koncovÆ jÆma

protlaku

startovací jÆma

protlaku
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CHR`N. OCEL

 426/8 mm
dl. 8 m
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SO-04 SPL. STOKA SB-11

�EBR. PP D335/DN300-dl. 106 m
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œprava terØnu - nÆsyp

hutnìn po vrstvÆch

na kótu 342,00 m n.m.
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SO-02 SPL. STOKA SA-9-1

�EBR. PP D280/DN250-dl. 70 m

SO-02 SPL. VÝTL. ØAD AV-1

PE100 SDR11 DN74 PN16-dl. 87 m

SO-02 SPL. STOKA SA-2

�EBR. PP D280/DN250-dl. 14 m
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VBDV1-1

napojení na sto
ku SD

st.:0
.117 hm

VBDV1-1

napojení na sto
ku SD

st.:0
.117 hm

CHR. OCEL 

426/8 a 133/3,5 mm 

2 x dl. 3 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm 

dl. 4 m

CHR`N. OCEL 426/8 mm dl. 3,5 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm 

dl. 2,5 m

CHR`N. OCEL

 530/8 mm 

dl. 2,5 m

¨J VIII
bezp. płepad 

pro ¨J VIII

bezp. płepad 

pro ¨J VII

bezp. płepad 

pro ¨J II

bezp. płepad 

pro ¨J VI

342,20

SO-08 SPL. VÝTL. ØAD GV-1

PE100 SDR11 DN74 

PN16-dl. 1 m (v ¨J VII)

SO-04 SPL. VÝTL. ØAD CV-1

PE100 SDR11 DN74 PN16-dl. 202 m

SO-03 SPL. STOKA SB-13

�EBR. PP D335/DN300-dl. 38 m

SO-05 SPL. STOKA SD-3

�EBR. PP D335/DN300-dl. 12 m

CHR`N. OCEL

 426/8 mm 

dl. 15,5 m
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SO-02 SPL. STOKA SA-4

�EBR. PP D280/DN250-dl. 29 m
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sjezd k ¨J

start. jÆma protlaku

sjezd k ¨J

sjezd k ¨J

sjezd k ¨J

bezp. płepad 

pro ¨J IV

branka+lÆvka

płes potok

sjezd k ¨J
sjezd k ¨J

SO-06 SPL. STOKA SE-7

�EB
R

. PP D
280/D

N
250-dl. 82 m

œprava terØnu - nÆsyp

hutnìn po vrstvÆch

min 0,8 m nad potrubí

viz podØlný profil

œprava terØnu

sklon 1 %

SO-12-02 ODVEDEN˝ PØE¨I�TÌNÝCH ODP. VOD O

 �EBR. PP D335/DN300-dl. 294 m

œprava terØnu

sklon 1 %

œprava terØnu - nÆsyp

hutnìn po vrstvÆch

na kótu 349,15 m n.m.

1 %

2
 %

start. jÆma

protlaku

konc. jÆma 

protlaku

CHR`N. OCEL

 530/8 mm 

dl. 6 m
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œprava terØnu

sklon 1 %

SO-12-01 - ¨OV mech.-biologickÆ s DN 

œprava terØnu - nÆsyp

hutnìn po vrstvÆch

na kótu 341,80 m n.m.

SO-01-03 PØ˝STUPOV`
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 hranice doŁasnØho staveni�tì

PłehlednÆ situace stavby nad katastrÆlní mapou C.1.3
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